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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY ZA 2020r.
DLA WODOCIAGU LUBNICE

Dziatajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcp Sanitarn (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2028 ), §22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu
o sprawozdania z badan wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez
zarzgdce¢ wodociagu, tj. Gming Lubnice oraz sprawozdania z badaf wykonanych w ramach
nadzoru nad jakosciag wody prowadzonego w 2020 roku przez Powiatowa Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczng w Staszowie

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie dokonal okresowej oceny jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu Lubnice za 2020r., w wyniku ktorej
stwierdzil, ze

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi pochodzjca z wodociggu LUBNICE
w badanym zakresie spelnia wymagania okres$lone w zalgcznikach 1i 4
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

UZASADNIENIE

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie monitorowal jako$¢ wody
w stalych, zatwierdzonych punktach monitoringowych na catym obszarze zaopatrzenia w wode
produkowang przez wodociag Lubnice. Pobér probek urzgdowych odbywat sie zgodnie
z zatwierdzonym rocznym harmonogramenm, z czgstotliwoscia zalezng od wielkosei produkcji
wody oraz z uwzglednieniem wymagan okreslonych w zatgcznikach nr 1 do nr 4 do
rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania nadzorowe
wykonywane byly przez Odzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Busku — Zdroju oraz Oddzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji
Sanitrarno — Epidemiologicznej w Kielcach. W odniesieniu do badan laboratoryjnych w ramach
wewngtrzne] kontroli jakosci wody producenta, realizowane byly one zgodnie z ustalonymi
i zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie
harmonogramami poboru prébek wody na rok 2020 i wykonane byly przez laboratoria
zewngtrzne, posiadajace zatwierdzenie organdw inspekcji sanitarnej.

W ciggu minionego roku probki wody, pobrane w ramach nadzoru sanitarnego nad
jakoscig wody, jak i kontroli wewngtrznej producenta wody, w badanym zakresie, odpowiadaty
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wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zar6wno pod
wzgledem parametrow mikrobiologicznych, jak i fizykochemicznych.

Majac na uwadze powyzsze oraz na podstawie analizy wynikow badan wody,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, Zze woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi z wodociagu Lubnice w 2020 r. w badanym zakresie spetnia wymagania
okreslone w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
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Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Lubnice
2. Burmistrz Miasta i Gminy Olesnica
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